Annexe |

Le &ﬁnistre DélégUé d Zi[ndu.ﬁ'[?'ié’ Liberté + .‘fga(fr! » Frarernité
REPUBLIQUE FRANCAISE Paris, le 0 8 HAR m

Le Ministre délégué a I'Industrie
A

Monsieur le Vice-Président
du Conseil Général des Mines

Objet : Crise énergétique en Corse en mars 2005

Au vu des graves dysfonctionnement de fourniture d’émergie que traverse
actuellement la Corse et qui conduisent EDF a pratiquer des délestages tournants sur le réseau
électrique depuis plusieurs jours tandis que des moyens d’urgence sont acheminés vers I’ile
(groupes €lectrogénes, turbine & combustion), il me semble essentiel qu'une analyse des
origines de cette crise ainsi qu'un retour d’expérience puisse étre établis.

Je vous demande en conséquence de bien vouloir diligenter une mission visant a
identifier les différents dysfonctionnements ayant conduit & cette situation et & proposer tous
moyens visant & renforcer la sécurité d’approvisionnement €lectrique de la Corse a court et

moyen-long terme.

Ces propositions devront utilement alimenter l'exercice de programmation
pluriannuelle des investissements de production électrique a I'horizon 2015 actuellement en

cours d’élaboration par mes services sur le plan national.

Vous vous appuierez sur les services de la Direction générale de 1'énergie et des
matieres premiéres et solliciterez notamment les services d’EDF, les services préfectoraux et
notamment la DRIRE, la Commission de régulation de 1’énergie ainsi que 1’Assemblée
territoriale de Corse pour la conduite de vos travaux

Je souhaiterais pouvoir disposer du rapport de cette mission pour le 15 juin 2005 au

plus tard. ’ 'L)'L

Patrick DEVEDJIAN

Copie : Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse
Monsieur le Président de I’ Assemblée de Corse,
Monsieur le Préfet de la Région Corse
Monsieur le Président ' EDF
Monsieur le Président de la CRE&_{;::;:Q\,‘MN

MINISTERE DE L'ECONOMIE
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE



Administration centrale

M. Philippe BRADY
M. Dominique MAILLARD

M. Stéphane MATTATIA

M. Jean-Luc PERRIN

M. Thomas BRANCHE
Mme Marie-Claude DUPUIS!
M. Marc RICO'

Administration Territoriale

M. Pierre-René LEMAS
M. Arnaud COCHET
M. Laurent BIGOT

M. Jean TERAZZI

M. Pascal TOMEI
M. Pierre PORTALIER

Mme DUBEUF

Collectivité Territoriale de Corse

M. Camille de ROCCA SERRA

M. Ange SANTINI
M. José ROSSI
M. Michel ZONENBERG

M. Jean-Charles VALLET

' Contactés par téléphone

Annexe 2

Personnes rencontrées

Directeur de cabinet du ministre délégué a l'industrie
Directeur général de 1'énergie et des matiéres
premieres

Chargé de la Sous-Direction du Systéme Electrique a
la DIDEME

Chef du bureau Production Electrique, DIDEME
Bureau Production Electrique, DIDEME

Chef du Service de 'environnement industriel, MEDD
Bureau de la pollution atmosphérique, SEI MEDD

Préfet de Corse

Secrétaire général

Directeur de cabinet du préfet de région

Directeur régional de I'Industrie de la Recherche et
de I'Environnement de Corse

Adjoint au DRIRE

Cellule contrdles techniques DRIRE Corse

Directrice régionale de l'environnement de Corse

Président de I'’Assemblée de Corse

Président du Conseil Exécutif de Corse

Président du Conseil Energétique de Corse

Directeur de ['Agence de  Développement
Economique de la Corse

Directeur des actions économiques de 'ADEC



Commission de Régulation de I'Energie

Mme Patricia de SUZZONI

M. Cyril HARRY

EDF

M. Claude RENOULT

M. Jean-Fran¢ois LHUISSIER
M. Gilles CAPY

M. Didier GUENIN

M. GIRARD

Directrice du marché et du service public de
I'électricité.
Chargé de mission

Directeur des systémes énergétiques insulaires
Directeur Stratégie et Développement DSEI
Directeur, Délégué régional EDF & GDF Corse
Directeur délégué EDF GDF Services Corse
Chef de mission EDF GDF Services Corse

Représentants des organisations svndicales d'EDF :

M. MANDRICHI
M. GONSALEZ
M. GIACOMO
M. BADETTI

M. MIGNUCCI

Autres organismes
M. Claude BRUNO
M. Jean FEMENIA
M. MILANO

M. Alain LOUBIERE
Mme Christine TLILI
M et Mme SALOTTI

MM. ARRIGHI et DUCOUSSU
Mme PHILIPPI et M. CICCADA

CGT
GNC
CFDT
CFE-CGC
STC

Délégué départemental de Météo France Corse-du-
Sud

Président de la Chambre de commerce et d'industrie
de Bastia et de la haute Corse

Directeur régional de 'ADEME

Directeur de Dépdt Pétrolier de la Corse

TOTAL, Responsable logistique Région nord-est
Corse
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COURBES DES STOCKS REALISES - BARRAGE DE TOLLA
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Bilan Prévisionnel Pluriannuel 2007-2015

Electricité
de France

Systémes Energétiques Insulaires
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Bilan Prévisionnel Pluriannuel 2007-2015
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Présentation générale du systéme corse
Description du parc installé
Gestion des moyens de production

Demande

i. Bilan 1995-2004
2. Prévisions 2005-2015

Hypotheses de développement EnR
Avenir du parc existant
Méthode

Résultats

Contraintes particuliéres du systéme électrique

0. Alternatives
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:Electricité
de B.enne.

Energie produite 2004

répartition par moyens de production

Vazzio/Lucciana
53%

Hydraulique
23%

/1/

Eolien .
2% SACOI | TAC

Direction SEI




EDF

Electricité
de France

Le bilan prévisionnel met en évidence deux urgences :

{. Mettre en service un moyen supplémentaire a horizon 2008
<. Assurer le remplacement des centrales de Lucciana et du Vazzio

Le besoin 2008
Compte tenu des délais, 2 alternatives existent pour satisfaire ce besoin:
Construire une TAC de 40 MW (palier technico-économique optimal)

+ Augmenter la capacité de la liaison SARCO a 80 MW (puissance
maximale évacuable sans renforcement du réseau).

Ces 2 solutions permettent d’assurer I'équilibre offre-demande jusqu’a
I'arrivée des moyens suivants prévus en 2010

Direction SEI 18




EDF

Electricité
de France

Le remplacement des centrales diesels a partir de 2010
Les différents techniques existantes pour des moyens de base de cette taille sont :
— Les cycles combinés ou les moteurs au gaz
— Les centrales charbon LFC
— Les moteurs diesels

Les deux premiéres solutions nécessitent la mise en place d’infrastructures lourdes et
la nécessité de répartir les moyens sur deux sites rend encore plus difficile la
rentabilisation de telles infrastructures.

Il nous semble donc probable que le parc restera composé de moteurs diesels de
nouvelle génération et de turbines a combustion.

Compte tenu des délais nécessaires a la construction de moyens de base, il est
nécessaire de définir trés rapidement (avant 2006) les modalités des appels a
candidature pour ces deux centrales.

Direction SE!

19




EDF
Electricits
da France

td

- Le réseau de transport

Le réseau 90 kV bouclé est bien adapté a la répartition de la consommation
(1/3 sur Bastia, 1/3 sur Ajaccio et 1/3 sur le reste du territoire), compte tenu
d’une localisation équilibrée des points de production et d'injection.

La rupture de cet équilibre par des décisions futures telles que la construction
d'un site d’injection majeur (qu’il s’agisse d’une centrale de production ou d’un
import) imposerait la construction d’'une boucle 225 kV reliant Ajaccio, Bastia et
la Corse du Sud. Outre le colt d'un tel investissement, les contraintes
environnementales (traversée du Parc Naturel Régional) rendent un tel ouvrage
difficilement réalisable a horizon 2010.

La localisation des futurs points d’injection

Al

Le maintien de deux sites de production de taille moyenne (entre 100 MW et

200 MW), proches des zones d'Ajaccio et Bastia semble incontournable a
horizon 2010-2015.

Le passage de SARCO a 100 MW nécessite le renforcement de la liaison 90
kV (limite actuelle a 85MW).

L'augmentation de la capacité de SACOI peut étre envisagée moyennant
Padaptation de la station de conversion.

Direction SEI
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Electricite
de France

Mini-hydraulique
2005 2010 2015
P instaliée (MW) 20 25 30
Productible (GWh) 50 63 75
Eolien
2005 2010 2015
P installée (MW) 18 80 100
Productible (GWh) 38 168 210

...pas de puissance garantie
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